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Signalhupe

Blitzleuchte
Fluchttlrof fner
Fallenschloss

Master Unit

Door Unit / Basic-Line
Door Unit / Basic-Line
Door Unit / Komfort-Line
Fingerprint
Kartenleser

Netzteil
Motorschlossteuerug
Einbruchmeldeanlage
Broandmeldeanlage

Netzteil separater TuUroffner

Netzteil 12-24 V
Fukempfangsmodul

2> potenzialfreier Kontakt, Schlieler, Dauerkontakt
3) potenzialfreier Kontakt, Schlieler, Impuls

4> Spannungsversorgung aus GCDU moglich
Max., Stromaufnahme beachten

ﬂuz<z\g 3x1,5 mit Schutzleiter

© J-Y (ST Y 2x2x0,6

@ J-Y (ST) Y 4x2x0,6

@ J-Y (ST) Y 2x2x0,6, RS485 Bus max. 1200m

@ Leerrohr innendurchmesser 10mm

@ Anschlusskabel 10m, Lieferumfong GEZE IQ LOCK EL

des bzv, der letzten
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GEZE IQ@ Lock EL
Motorschloss

—Zusdtzlich die produktbezogenen Unterlagen der verwendeten Komponenten beachten

%) Bei einer Kobelldnge ak 100m zwischen GCDU und Leser wird eine separate
Spannungsversorgung fur den Leser erforderlich.

*¥x%) An der Door Unit GCDU100 sind 2 Relaisausgdnge vorhanden. Bei der Konfiguration
ist daroauf zu achten, dass die Anzahl der vorhandenen Ausgange nicht

Uberschritten wird
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